      Determinazione dei cloruri in un’acqua minerale                          
Scopo

Confrontare la quantità de cloruri trovati con la quantità dei cloruri riportati dall’etichetta. In un’acqua potabile i cloruri si devono trovare V.G. 25 mg/l ed è opportuno non superare 200 mg/l (DPR; 24/5/1988 n° 236).

Apparecchiature 

Normale apparecchiatura di laboratorio.

Reattivi

· AgNO3   ( 2*10-2 (da standardizzare) 

0.0335 g di AgNO3 /100ml

 (pm 170)

· NaCl   solido
 (pm 58.45)

· K2CrO4 soluzione          R 49-46-43        S 53-45

Standardizzazione reattivo titolante 

Si prepara una soluzione di NaCl adatta a consumare circa 10 ml della soluzione da standardizzare.

    2*10-3*10*58.45/1000 = 1.17*10 –3 g        g effettivamente pesati = 0.0011 g

Ogni porzione di NaCl deve essere contenuta in un volume pari a 50 ml. Volendone preparare 500ml i grammi da pesare, da solubilizzare e potare a volume in tale matraccio sono 1.17*10 –2 g.

                     


1.17*10-3/50*500 = 1.17*10-2 g

Da tale soluzione si preleveranno volumi pari a 50 ml sulle quali verrà determinato il titolo di AgNO3 secondo Mohr. Si aggiunge l’indicatore e si titola con AgNO3.

Prova n°
ml NaCl prelevati
gr NaCl in 50 ml
moli NaCl in 50 ml = moli AgNO3
ml di AgNO3



1
50
1.17*10^-3
9.4*10^-7
5.60

2
50
1.17*10^-3
9.4*10^-7
5.55

3
50
1.17*10^-3
9.4*10^-7
5.55

Preparazione campione

Il campione viene utilizzato tale quale.

Analisi campione

50 ml dell’acqua in esame vengono titolati con la soluzione di AgNO3 precedentemente standardizzato fino al viraggio dell’indicatore ( K2CrO4 ).

Prova n°
ml acqua prelevati
ml AgNO3 consumati 

(1.69*10   M)
ml medio
        gr/l 

     di  cloruri

1
50
3.35



2
50
2.80
3.15
0.00075

3
50
3.30



Risultati ottenuti

Conclusioni

Si riportano i valori dei mg/l dei cloruri determinati da più operatori. Su tali valori verrà determinato il valore medio utilizzando, se necessario, il test di Nixon per dati aberranti.
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